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3 - TeknISke DaTa      9 - åPne SIDePanelene      10 - InSTallaSjon av vIfTekonvekToren      10 - PlaSSerInG av 
konvekToren      10 - MInSTe InSTallaSjonSavSTanDer      11 - InSTallaSjon På veGG eller verTIkalT På GUlv      
11 - InSTallaSjon I TakeT/HorISonTalT      12 - InSTallaSjon av InnbyGGInGSMoDell      14 - TIlkoblInG av rør      
14 - anbefalTe rørDIMenSjoner       14 - DrenerInG av konDenSvann      16 - MonTerInG av SIkkerHeTSreMMer for 
InnSUGSrISTen      16 - byTTe SIDe for vannTIlkoblInG      18 - MonTerInG av konTrollPanel      18 - InSTallaSjon 
CbD 25      22 - InSTallaSjon CPD 35 oG CSD 35      26 - DISPlay oG fUnkSjoner      28 - feIlkoDer 
29 - feIlSøkInG      30 - veDlIkeHolD oG renSInG av vIfTekonvekToren

Innhold

A - bærekonstruksjon 
B - varmeveksler/coil 
D - vifte
E - Inverter-styrt viftemotor
F - Topprist

G - luftinnsugingsrist
H - radiatorplate(Plus-modeller)
I -  Støydempende bakplate
J -  veggkasse Invisible-modell
K -  frontpanel Invisible-modell

L -  frontpanel
M - avtagbare sidedeksler
N -  luftfilter
P -  Mikro-vifter (kun Plus-modellen)
Q -  føtter(tilvalg)

rIello DESIGN
rIello DESIGN S

rIello DESIGN INVISIBLE
For innbygning

rIello DESIGN PLUS
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Tekniske data

Tekniske data Design 11 Design 21 Design 33 Design 40 Design 46

Total kjølekapasitet (a) W 1095 2120 3310 3875 4560

Sensitiv kjølekapasitet W 855 1610 2595 3090 3675

Vanngjennomstrømming l/t 188 365 569 667 784

Trykktap kPa 8,3 9,2 25,2 20,1 27,3

Varmekapasitet (50°C) W 1415 2775 3905 4665 5705

Vanngjennomstrømming (50°C) l/t 188 365 569 667 784

Trykktap (50 °C ) kPa 6,6 7,3 18,3 15,1 20,0

Varmekapasitet (70°C)  W 2420 4670 6635 7855 9645

Vanngjennomstrømming (70°C ΔT 10) l/t 208 402 571 676 829

Trykktap (70 °C ΔT 10) kPa 7,5 8,2 17,7 14,8 21,3

Tilkobling ” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4”

Maks. luftstrøm ved ”Performance” funk. m3/t 197 389 560 699 787

Luftstrøm maks/min m3/t 162/55 320/155 461/248 576/370 648/426

Strømtilførsel v/fase 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

Strømforbruk ved ”Performance” funk. a 0,14 0,32 0,33 0,35 0,38

Maks strømforbr u/ ”Performance” funk. a 0,11 0,24 0,25 0,26 0,27

Effektuttak maks/min W 15,1/6,0 23,2/12,0 26,4/14,0 36/18,0 40,3/19,0

Lydtrykk  ved ”Performance” funksjon db(a) 42,2 43,1 45,5 45,9 47,2

Lydtrykk maks/min db(a) 39,4/24,2 40,2/25,3 42,2/25,6 42,5/26,3 43,9/27,6

Lydtrykk  ved ”setpoint” temperatur db(a) 18,8 19,6 22,3 22,7 23,8

Total lengde mm 770 970 1170 1370 1570

Total høyde mm 580 580 580 580 580

Total dybde mm 129 129 129 129 129

Netto vekt kg 17 20 23 26 29

rIello DESIGN
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Tekniske data Design S 6 Design S 11 Design S 17 Design S 23 Design S 32

Total kjølekapasitet (a) W 560 1040 1640 2310 3140

Sensitiv kjølekapasitet W 520 840 1400 2100 2500

Vanngjennomstrømming l/t 95 179 281 397 539

Trykktap kPa 4,7 10,7 4,5 2,1 14,5

Varmekapasitet (50°C) W 780 1570 2380 3250 3910

Vanngjennomstrømming (50°C) l/t 95 179 281 397 539

Trykktap (50 °C ) kPa 1,4 8,8 3,4 3,5 13,4

Varmekapasitet (70°C)  W 1390 2730 4140 5650 6620

Vanngjennomstrømming (70°C ΔT 10) l/t 119 234 356 485 569

Trykktap (70 °C ΔT 10) kPa 2,0 13 4,7 4,5 14

Tilkobling ” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4”

Luftstrøm maks m3/t 140 320 461 576 648

Luftstrøm min m3/t 49 155 248 370 426

Strømtilførsel v/fase 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

Maks strømforbruk a 0,11 0,24 0,25 0,26 0,28

Effektuttak maks W 11,9 17,6 19,8 26,5 29,7

Effektuttak min W 6,0 12,0 14,0 18,0 19,0

Lydtrykk  maks db(a) 38,8 39,5 41,4 41,6 42,6

Lydtrykk min db(a) 23,8 24,9 25,1 25,7 26,8

Lydtrykk  ved ”setpoint” temperatur db(a) 18,8 19,6 22,3 22,7 23,8

Total lengde mm 770 970 1170 1370 1570

Total høyde mm 379 379 379 379 379

Total dybde mm 129 129 129 129 129

Netto vekt kg 12 14 16 19 23

rIello DESIGN S

Tekniske data
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rIello DESIGN INVISIBLE

Tekniske data Invisible 11 Invisible 21 Invisible 33 Invisible 40 Invisible  46

Total kjølekapasitet (a) W 1095 2120 3310 3875 4560

Sensitiv kjølekapasitet W 855 1610 2595 3090 3675

Vanngjennomstrømming l/t 188 365 569 667 784

Trykktap kPa 8,3 9,2 25,2 20,1 27,3

Varmekapasitet (50°C) W 1415 2775 3905 4665 5705

Vanngjennomstrømming (50°C) l/t 188 365 569 667 784

Trykktap (50 °C ) kPa 6,6 7,3 18,3 15,1 20,0

Varmekapasitet (70°C)  W 2420 4670 6635 7855 9645

Vanngjennomstrømming (70°C ΔT 10) l/t 208 402 571 676 829

Trykktap (70 °C ΔT 10) kPa 7,5 8,2 17,7 14,8 21,3

Tilkobling ” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4”

Maks. luftstrøm ved ”Performance” funk. m3/t 197 389 560 699 787

Luftstrøm maks/min m3/t 162/55 320/155 461/248 576/370 648/426

Strømtilførsel v/fase 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

Strømforbruk ved ”Performance” funk. a 0,14 0,32 0,33 0,35 0,38

Maks strømforbr u/ ”Performance” funk. a 0,11 0,24 0,25 0,26 0,27

Effektuttak maks/min W 15,1/6,0 23,2/12,0 26,4/14,0 36/18,0 40,3/19,0

Lydtrykk  ved ”Performance” funksjon db(a) 42,2 43,1 45,5 45,9 47,2

Lydtrykk maks/min db(a) 39,4/24,2 40,2/25,3 42,2/25,6 42,5/26,3 43,9/27,6

Lydtrykk  ved ”setpoint” temperatur db(a) 18,8 19,6 22,3 22,7 23,8

Total lengde inkl. frontpanel mm 772,5 972,5 1172,5 1372,5 1572,5

Total høyde inkl. frontpanel mm 754 754 754 754 754

Total dybde inkl. veggkasse mm 142 142 142 142 142

Netto vekt eks front og veggkasse kg 9 12 15 18 21
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Tekniske data Design Plus 11 Design Plus 21 Design Plus 33 Design Plus 40 Design Plus 46

Total kjølekapasitet (a) W 1095 2120 3310 3875 4560

Sensitiv kjølekapasitet W 855 1610 2595 3090 3675

Vanngjennomstrømming l/t 188 365 569 667 784

Trykktap kPa 8,3 9,2 25,2 20,1 27,3

Varmekapasitet (50°C) W 1515 2885 4140 5015 5910

Vanngjennomstrømming (50°C) l/t 188 365 569 667 784

Trykktap (50 °C ) kPa 6,6 8,3 22,7 18,0 24,5

Varmekapasitet uten vifte (50°C ΔT 10) W 320 380 460 550 660

Varmekapasitet (70°C)  W 2590 4855 7035 8445 9990

Vanngjennomstrømming (70°C ΔT 10) l/t 223 418 605 726 859

Trykktap (70 °C ΔT 10) kPa 7,2 8,8 23,4 18,8 25,7

Varmekapasitet uten vifte (70°C ΔT 10) W 540 670 780 920 1080

Tilkobling ” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4” euroconus 3/4”

Maks. luftstrøm ved ”Performance” funk. m3/t 197 389 560 699 787

Luftstrøm maks/min m3/t 162/55 320/155 461/248 576/370 648/426

Strømtilførsel v/fase 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

Maks strømforbr m/ ”Performance” funk. a 0,14 0,30 0,32 0,35 0,38

Maks strømforbr u/ ”Performance” funk. a 0,11 0,24 0,25 0,26 0,28

Effektuttak maks/min W 16,1/6,0 25,2/12,0 28,4/14,0 39,0/18,0 43,3/19,0

Lydtrykk  ved ”Performance” funksjon db(a) 42,2 43,1 45,5 45,9 47,2

Lydtrykk u/Performance maks/min db(a) 39,4/24,2 40,2/25,3 42,2/25,6 42,5/26,3 43,9/27,6

Lydtrykk  ved ”setpoint” temperatur db(a) 18,8 19,6 22,3 22,7 23,8

Total lengde mm 770 970 1170 1370 1570

Total høyde mm 580 580 580 580 580

Total dybde mm 129 129 129 129 129

Netto vekt kg 17 20 23 26 29

rIello DESIGN PLUS

Tekniske data
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Mål

Modell Design Plus 11 Design Plus 21 Design Plus 33 Design Plus 40 Design Plus 46

Total lengde (L) mm 770 970 1170 1370 1570

Modell Design 11 Design 21 Design 33 Design 40 Design 46

Total lengde (L) mm 770 970 1170 1370 1570

Modell Design S 6 Design S 11 Design S 17 Design S 23 Design S 32

Total lengde (L) mm 770 970 1170 1370 1570

DeSIGn / DeSIGn PlUS

DeSIGn InvISIble

DeSIGn S

Riello Design Invisible

Invisible veggkasse

Invisible frontpanel

11 21 33 40 46

A mm 525 725 925 1125 1325

B mm 576 576 576 576 576

C mm 126 126 126 126 126

Vekt kg 7 9,5 11 14 17

11 21 33 40 46

A mm 713 913 1113 1313 1513

B mm 725 725 725 725 725

C mm 142 142 142 142 142

11 21 33 40 46

A mm 772,5 972,5 1172,5 1372,5 1572,5

B mm 754 754 754 754 754

B

A
CA

A C

B

A

B
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Mål tilkoblinger

DeSIGn S

13

Helioterm Inverter 

COLLEGAMENTI IDRAULICI

Modello S 6 - 11 S 11 - 21 S 17 - 33 S 23 - 40 S 32 - 46

A* mm 170,5 270,5 370,5 470,5 570,5
B* mm 254 354 454 554 654
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(*) Validi anche per le versioni invisible

 

DeSIGn / DeSIGn PlUS

DeSIGn InvISIble

Modell Design 11
Design S 6
Design 11 pluss

Design 21
Design S 11
Design 21 pluss

Design 33
Design S 17
Design 33 pluss

Design 40
Design S 23
Design 40 pluss

Design 46
Design S 32
Design 46 pluss

A mm 170,5 270,5 370,5 470,5 570,5

B mm 254 354 454 554 654
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Vanngjennomstrømming/trykktap

DeSIGn / DeSIGn PlUS/ DeSIGn InvISIble

åpne konvektorens 
sidepaneler
fjern dekslene(A) som skjuler skruene(B). 
løsne skruene og trekk sidepanelene(C) og (D) litt til siden og 
opp, som vist på figuren.
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PlaSSerInG av konvekToren
konvektoren må ikke plasseres:
• På steder som er utsatt for direkte solstråler
• I nærheten av varmekilder.
• I fuktige omgivelser med fare for kontakt med vann.
• I omgivelser med oljedamp.
• På steder som er utsatt for høye frekvenser.

vær nøye med:
• At veggen som konvektoren skal monteres på er kraftig nok til å bære denne.
• At det i området hvor konvektoren skal monteres ikke er noen rørledninger ellerelektriske ledninger.
• At veggflaten er helt plan og glatt.
• At det ikke er noen hindringer for at luftsirkulasjonen ut og inn av konvektoren kan gåhelt fritt.
• At monteringsveggen helst er en yttervegg, slik at kondensvannet kan bli ledet ut i detfri.
• Ved installasjon i taket (modell INvisible) luftstrømmen ikke blir rettet direkte mot personer.

veIleDnInG for InSTallaSjonen
De etterfølgende beskrivelser, veiledninger og tegninger refererer til konvektorer med tilkoblingene på venstre side. 
beskrivelsene og veiledningene for konvektorer med tilkobling på høyre side er de samme. forskjellen er bare at tegninger og 
illustrasjoner må betraktes speilvendt. for å sikre korrekt installasjon og optimale driftsytelser er det viktig at alle instruksjoner 
i denne veiledningen blir nøye fulgt.  Hvis veiledningene ikke blir fulgt kan det føre til driftsforstyrrelser og skader på utstyret.  
I tillegg fraskriver riello seg alt ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander. Det er viktig at det elektriske 
anlegget blir utført i overensstemmelse med gjeldendelokale forskrifter, og ifølge de verdier som angitt i avsnittet “Tekniske 
data”.  likeledeser det også viktig at det elektriske anlegg blir jordet.konvektoren må innstalleres på et sted hvor det er lett å 
komme til for regelmessigvedlikehold (rensing av filter), og også lett tilgang til luftventilene (batterier og plater)som kan nås fra 
det øvre gitteret (på tilkoblingssiden).

MInSTe InSTallaSjonSavSTanDer
På tegningen under er minste installasjonsavstander, mellom konvektoren 
og vegger og møbler i rommet, angitt. 

Installasjon

INSTALLATORE 9

A

BC C

D D

E E

F

F

C C

A

B

INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Radial Design Plus 
Radial Design 9 18 24 29 39

A 770 970 1170 1370 1570 mm
B 505 705 905 1105 1305 mm
C 132 132 132 132 132 mm
D 640 640 640 640 640 mm
E 80 80 80 80 80 mm
F 130 130 130 130 130 mm

Peso netto 24 30 36 42 48 kg

Dimensioni e pesi

A

B

C D

E

F

Spazi minimi di rispetto

Tutti 9 18 24 29 39
A 140 mm
B 80 mm
C 20 mm
D 20 mm
E 400 mm
F 2500 mm

Design 9 18 24 29 39

A 770 970 1170 1370 1570 mm
B 505 705 905 1105 1305 mm
C 132 132 132 132 132 mm
D 580 580 580 580 580 mm
E 80 80 80 80 80 mm
F 130 130 130 130 130 mm

Peso netto 17 20 23 26 29 kg

BD D

E

F

G

H

I

I

L

M

A

A
C

B

In 9 18 24 29 39

A 378 578 778 978 1178 mm
B 525 725 925 1125 1325 mm
C 305 505 705 905 1105 mm
D 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 mm
E 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 mm
F 316 316 316 316 316 mm
G 194,4 194,4 194,4 194,4 194,4 mm
H 576 576 576 576 576 mm
I 126 126 126 126 126 mm
L 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 mm
M 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 mm

Peso netto 9 12 15 18 21 kg

INSTALLATORE 9

A

BC C

D D

E E

F

F

C C

A

B

INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Radial Design Plus 
Radial Design 9 18 24 29 39

A 770 970 1170 1370 1570 mm
B 505 705 905 1105 1305 mm
C 132 132 132 132 132 mm
D 640 640 640 640 640 mm
E 80 80 80 80 80 mm
F 130 130 130 130 130 mm

Peso netto 24 30 36 42 48 kg

Dimensioni e pesi

A

B

C D

E

F

Spazi minimi di rispetto

Tutti 9 18 24 29 39
A 140 mm
B 80 mm
C 20 mm
D 20 mm
E 400 mm
F 2500 mm

Design 9 18 24 29 39

A 770 970 1170 1370 1570 mm
B 505 705 905 1105 1305 mm
C 132 132 132 132 132 mm
D 580 580 580 580 580 mm
E 80 80 80 80 80 mm
F 130 130 130 130 130 mm

Peso netto 17 20 23 26 29 kg

BD D

E

F

G

H

I

I

L

M

A

A
C

B

In 9 18 24 29 39

A 378 578 778 978 1178 mm
B 525 725 925 1125 1325 mm
C 305 505 705 905 1105 mm
D 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 mm
E 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 mm
F 316 316 316 316 316 mm
G 194,4 194,4 194,4 194,4 194,4 mm
H 576 576 576 576 576 mm
I 126 126 126 126 126 mm
L 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 mm
M 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 mm

Peso netto 9 12 15 18 21 kg
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InSTallaSjon På veGG eller verTIkalT På GUlv
ved montering på gulv og bruk av support føtter henvises til de med hver modellmedfølgende instruksjonsbladene. bruk 
papirsjablongen til å avmerke posisjonene til de to festebrakettene, bor passende hul (to for hver brakett)  og sett inn pluggene 
(A).  fest de to brakettene(B). Trekk ikke skruene hardt til, slik at brakettene kan rettes opp ved hjelp av et vaterpass.

når dette er gjort trekkes skruene helt til.  kontroller at brakettene er godt festet. Dette gjøres ved med hånden å trekke dem 
opp og nedover og til sidene. Monter konvektoren, og kontroller at den er plassert korrekt på brakettene, og at den sitter støtt.

- 13 -

INSTALLASJON PÅ VEGG ELLER VERTIKALT PÅ GULV

Ved montering på gulv og bruk av support føtter henvises til de med hver modell
medfølgende instruksjonsbladene.

Bruk papirsjablongen  til å avmerke posisjonene til de to festebrakettene (fig. 9), bor
passende hull  (2 for hver brakett)  og sett inn pluggene (fig. 10 «A»).  Fest de to
brakettene «B».  Trekk ikke skruene hardt til, slik at brakettene kan rettes opp ved
hjelp av et vaterpass (fig. 11).

Når dette er gjort trekkes skruene helt til.  Kontroller at brakettene er godt festet. Dette
gjøres ved med hånden å trekke dem opp og nedover og til sidene.

Monter konvektoren, og kontroller at den er plassert korrekt på brakettene, og at den
sitter støtt (fig. 12).

2.5

- 13 -

INSTALLASJON PÅ VEGG ELLER VERTIKALT PÅ GULV

Ved montering på gulv og bruk av support føtter henvises til de med hver modell
medfølgende instruksjonsbladene.

Bruk papirsjablongen  til å avmerke posisjonene til de to festebrakettene (fig. 9), bor
passende hull  (2 for hver brakett)  og sett inn pluggene (fig. 10 «A»).  Fest de to
brakettene «B».  Trekk ikke skruene hardt til, slik at brakettene kan rettes opp ved
hjelp av et vaterpass (fig. 11).
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2.5

InSTallaSjon I TakeT/ HorISonTalT
bruk papirsjablongen og avmerk i taket posisjonene til de to festebrakettene og de to bakre skruene.  bor passende hull  (2 for 
hver brakett)  og sett inn pluggene(A).  fest de to brakettene(B).  Trekk ikke skruene for hardt til. før konvektoren inn på de to 
brakettene. Hold den på plass, og fest den med de to skruene i de bakre pluggene(C), en på hver side. Pass på at konvektoren får 
en passende helling(D) mot dreneringsrøret, slik at alt vannet kan renne ut. Trekk til slutt alle de 6 skruene godt til.
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INSTALLASJON I TAKET ELLER HORISONTALT

Bruk papirsjablongen og avmerk i taket posisjonene til de to festebrakettene og de to
bakre skruene.  Bor passende hull  (2 for hver brakett)  og sett inn pluggene (fig. 13
«A»).  Fest de to brakettene «B».  Trekk ikke skruene for hardt til.
Før konvektoren inn på de to brakettene.  Hold den på plass, og fest den med de to
skruene i de bakre pluggene «C», en på hver side.
Pass på at konvektoren får en passende helling mot dreneringsrøret, slik at alt vannet
kan renne ut «D».
Trekk til slutt alle de 6 skruene godt til

VANNTILKOPLINGER

Rørledningenes / Slangnes diametre
Minimum rørdiametre er forskjellig alt etter modell
SLR/SL 200 Ø 12 mm
SLR/SL 400 Ø 14 mm
SLR/SL 600 Ø 16 mm
SLR/SL 800 Ø 18 mm
SLR/SL 1000 Ø 20 mm

Når det gjelder opplegg av rørledningene og feste til vegg henvises det til
tegninger i de etterfølgende avsnittene

2.6

2.7

2.7.1
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Installasjon av Invisible(innbygging)

Invisible bygger på Design-modellene, men er laget 
for innbygging. frontpaneler og innbyggingskasser 
følger med som et komplett sett. Her følger en kort 
beskrivelse av hvordan det skal gjøres.

1. raMMeverk
Det må bygges et rammeverk rundt veggkassen. Sørg for at 
lysåpningen har riktige mål. Ta hensyn til eventuell gulvlist.

3. feSTInG av veGGkaSSen
Plasser veggkassen i lysåpningen og fest den med skruer, 
inn i rammeverket, som anvist under.

5. ferDIGSTIllelSe av veGG
Det er nå klart for gipsing, tapetsering og eller maling. Da 
unngår mann at konvektoren blir full av byggstøv.

4. rør oG kabler
Strekk rør, strøm og kommunikasjonskabler. Sørg for at 
arbeidet blir utført av autorisert personell. veggkassen har 
flere utfresinger for rør- og kabelgjennomføringer - markert 
med grønt på skissen under.

2. feSTebrakeTTer TIl veGGkaSSen
fest brakettene til veggkassen som vist under

Riello Design Invisible

Invisible veggkasse

Invisible frontpanel

11 21 33 40 46

A mm 525 725 925 1125 1325

B mm 576 576 576 576 576

C mm 126 126 126 126 126

Vekt kg 7 9,5 11 14 17

11 21 33 40 46

A mm 713 913 1113 1313 1513

B mm 725 725 725 725 725

C mm 142 142 142 142 142

11 21 33 40 46

A mm 772,5 972,5 1172,5 1372,5 1572,5

B mm 754 754 754 754 754

B

A
CA

A C

B

A

B
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6. InSTallere konvekToren
Heng viftekonvektoren på de, allerede, ferdigmonterte 
festebrakettene på veggkassens bakvegg.  

9. feSTe fronTPaneleT  TIl  raMMeverkeT
Sett så rammen inn i lysåpningen.

10. MonTere fronTPanel oG InnSUGSrIST
Plasser til slutt frontplaten på plass i rammen, og skru den fast.
Trykk deretter på plass innsugsristen, og sørg for at 
mikrobryteren er plassert riktig.

Skru deretter fast rammen i reisverket, som vist under.
Press rammen godt intill veggen, når du skrur, slik at det blir 
god tetting mellom rammen og veggen.

8. DeMonTere fronTPaneleT
vipp ut innsugsristen(nederst), og skru ut de seks skruene 
som holder frontplaten på plass, slik at bare rammen står 
igjen - se neste illustrasjon.

7. TIlkoblInG
nå er det klart for å koble til rør, strøm og 
kommunikasjonskabler. Dette installeres som de øvrige 
modellene. Se side 14.
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DrenerInG av konDenSvann
Dersom viftekonvektoren skal brukes til kjøling, vil den avgi kondensvann, og må derfor kobles til et dreneringssystem. Det 
må brukes rør av passende dimensjon til  dreneringssystemet. Minste rørdiameter er 16 mm. rørledningen må legges slik at 
den i hele sin lengde har et visst fall, som ikke må være under 1%.  I vertikal installasjoner må evakueringsrøretledes direkte til 
oppsamlingsskålen.  Denne er plassert på bunnen av den venstre siden under vanntilkoblingene.  I horisontale installasjoner 
forbindes evakueringsrøret med det allerede eksisterende røret.
• Hvis mulig er det gunstig om  kondensvannet  kan få renne rett inn i en takrenne eller et nedfallsrør.
• Om kondensvannet blir ført direkte inn i hovedavløpet, anbefales det å sette inn en vannlås, for å unngå at vond lukt trenger 
opp i rommet. vannlåsen må plasseres lavere enn kondensoppsamlingsskålen.
• Hvis kondensvannet må samles opp i en beholder må denne være åpen mot luften, og røret må ikke stikke ned i vannet.  Dette 
for å unngå adhesjon og mottrykk, som kan hindre avløpet.
• Om det er høydeforskjell, som hindrer avløpet, er det nødvendig å sette innen pumpe (ekstra tilbehør). I vertikale installasjoner 
monteres pumpen under oppsamlingsskålen på siden. I horisontale installasjoner plasseres pumpen alt etter de lokale forhold. I 
alle tilfelle må instruksjonene som følger med i tilbehørsettet bli fulgt.

etter avslutning av installasjonen må det kontrolleres at avløpet av kondensrenner som det skal ned i oppsamlingsskålen.  Det 
vil si meget langsomt (ca.½ liter vann pr. 5 - 10 minutter).

TIlkoblInG av rør
valg og dimensjonering av rørledningene må gjøres av en spesialist, som må utføre arbeidet ifølge gjeldende regler og 
forskrifter.Tilkoblingene gjøres på denne måten:
• Posisjoner vannledningene(A) - Tilkobling euroconus 3/4”

• Trekk til koblingsdelene med to fastnøkler, som dreies mot hverandre(B)
• Kontroller om det er noen lekkasjer.
• Pakk koblingen inn med isolerende materiale(C).

rørledningene og koblingene må varmeisoleres, helt uten åpninger. Stram ikke for mye til for å unngå at isolasjonen blir skadet. 
bruk tettesnor eller flytende gjengetetting for å få de gjengede koblingene vanntette. Det anbefales å bruke teflon hvis det er 
frostvæske i kretsløpet.

- 15 -

Koplinger
Valg og dimensjonering av rørledningene må gjøres av en spesialist, som må utføre
arbeidet ifølge gjeldende regler og forskrifter.

Tilkoplingene gjøres på denne måten:
• Posisjoner vannledningene
• Trekk til koplingsdelene med to fastnøkler, som dreies mot hverandre (fig.14 «B»)
• Kontroller om det er noen lekkasjer.
• Pakk koplingen inn med isolerende materiale «C».

Rørledningene og koplingene må varmeisoleres.

Rørledningene må bli helt isolert uten åpninger.

Stram ikke for meget til for å unngå at isolasjonen blir skadet.

Bruk hamp og grønn pasta for å få de gjengete koplingene vanntette.  Det anbefales å
bruke teflon hvis det er frostvæske i kretsløpet.

2.7.2

rørdiameter

anbefalTe rørDIMenSjoner
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Modello \ Size S 6 - 11 S 11 - 21 S 17 - 33 S 23 - 40 S 32 - 46
Tubazioni \ Pipes
Diametro \ Diameter mm 12 14 16 18 20
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A Adattatore Eurokonus

18. Collegamenti idraulici

La scelta ed il dimensionamento delle linee idrauliche 
è demandato per competenza al progettista, che dovrà 
operare secondo le regole della buona tecnica e delle 
legislazioni vigenti.

Per effettuare i collegamenti:
  Posizionare le linee idrauliche
  Serrare le connessioni utilizzando il metodo “chiave 
contro chiave”
  Verificare l’eventuale perdita di liquido
  Rivestire le connessioni con materiale isolante

In dotazione all’apparecchio vi sono due adattatori piani 
per trasformare gli attacchi 3/4” Eurokonus in 3/4” GAS. In 
questo caso per la tenuta idrica delle connessioni filettate 
utilizzare canapa e pasta verde; l’utilizzo di nastro di 
teflon è consigliato in presenza di liquido antigelo nel 
circuito idraulico

 Le linee idrauliche e le giunzioni devono essere isolate 
termicamente.

 Evitare isolamenti parziali delle tubazioni.

 Evitare di stringere troppo per non danneggiare 
l’isolamento.

19. Scarico condensa

La rete di scarico della condensa deve essere 
opportunamente dimensionata e la tubazione 
posizionata in modo da mantenere sempre lungo il 
percorso una determinata pendenza, mai inferiore a 1%. 
Nell’installazione verticale il tubo di scarico (16 mm di 
diametro) si collega direttamente alla vaschetta di scarico, 
posizionata in basso sulla spalla laterale, sotto gli attacchi 
idraulici.
Nell’installazione orizzontale il tubo di scarico (14 mm 
di diametro) viene allacciato a quello già presente sulla 
macchina.
Per installare in posizione orizzontale sono disponibili 
come accessori i kit bacinella raccolta condensa 
orizzontale.

  Se possibile fare defluire il liquido di condensa 
direttamente in una grondaia o in uno scarico di “acque 
bianche”.
  In caso di scarico nella rete fognaria, si consiglia di 
realizzare un sifone per impedire la risalita dei cattivi 
odori verso gli ambienti. La curva del sifone deve essere 

EN

A Eurokonus adapter

18. Hydraulic connections

The choice and sizing of the hydraulic lines must be made 
by an expert who must operate according to the rules of 
good technique and the laws in force.

  Position the hydraulic lines
  Tighten the connections using the “spanner and counter 
spanner” method
  Check for any leaks of liquid
  Coat the connections with insulating material.

Accompanying this unit there are two adapters to 
transform the 3/4” Eurokonus connections in 3/4” BSP. In 
this case use hemp and green paste or similar to seal the 
threaded connections; the use of Teflon is advised when 
there is anti-freeze in the hydraulic circuit.
The hydraulic lines and joints must be thermally insulated.

 The hydraulic lines and joints must be thermally 
insulated.

 Avoid partially insulating the pipes.

 Do not over-tighten to avoid damaging the 
insulation.

19. Condensation discharge

The condensation discharge network must be suitably sized 
and the pipeline positioned so that it keeps a constant 
inclination, never less than 1%. In the vertical installation, 
the discharge pipe (16 mm diameter) is connected directly 
to the discharge tray, positioned at the bottom of the side 
shoulder underneath the hydraulic fixtures. In a horizontal 
installation the discharge tube is connected to the one 
already present on the machine.
For installation in a horizontal position, horizontal 
condensation collection (14 mm diameter) basin accessory 
kits are available.

  If possible, make the condensation liquid flow directly 
in a gutter or a “rainwaters” discharge.
  When discharging directly into the main drains, it is 
advisable to make a siphon to prevent bad smells 
returning up the pipe towards the room. The curve of the 
siphon must be lower than the condensation collection 
bowl.
  If the condensation needs to be discharged into a 
container, it must be open to the atmosphere and the 
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TIlkoblInG av avløP for konDenSvann   
- verTIkal InSTallaSjon
nedenforstående veiledninger gjelder for installasjon av 
viftekonvektorer i vertikal posisjon. et rør(B) for avløp av 
kondensvannet koples til utløpsstussen på oppsamlingsskålen(A).  
røret festes med en klemme.

HELIOTERM inverter
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più in basso rispetto alla bacinella di raccolta condensa.
  Nel caso si debba scaricare la condensa all’interno di 
un recipiente, questo deve restare aperto all’atmosfera 
ed il tubo non deve essere immerso in acqua, 
evitando fenomeni di adesività e contropressioni che 
ostacolerebbero il libero deflusso.
  Nel caso si debba superare un dislivello che ostacolerebbe 
il deflusso della condensa, è necessario montare una 
pompa:
  Per l’installazione verticale montare la pompa sotto la 
vaschetta di drenaggio laterale;
  Per l’installazione orizzontale la posizione della pompa 
deve essere decisa in funzione delle specifiche esigenze.

Tali pompe si trovano comunemente in commercio.
È comunque opportuno, al termine dell’installazione, 
verificare il corretto deflusso del liquido di condensa 
versando molto lentamente (circa 1/2 l di acqua in circa 
5-10 minuti) nella vaschetta di raccolta.

Montaggio del tubo di scarico della condensa nella 
versione verticale
Collegare al raccordo di scarico della vaschetta raccogli 
condensa un tubo per il deflusso del liquido bloccandolo 
in modo adeguato. Verificare che la prolunga rompigoccia 
sia presente e correttamente installata.

Montaggio del tubo di scarico della condensa nella 
versione orizzontale (Design Inverter)
Per il montaggio della bacinella orizzontale sulle versioni 
IN fare riferimento alle istruzioni contenute nei kit.

  Verificare che il tubo ad “L” e quello in gomma flessibile 
siano correttamente allacciati alla bacinella.
  Infilare il fianco della macchina tenendo il tubo in 
posizione a battuta sulla griglia anteriore.
  Chiudere definitivamente il fianco verificando che il 
tubo rimanga bloccato nell’apposito scasso presente sul 
fianco.

 Assicurarsi che la macchina sia installata perfettamente 
a livello, o con una leggera inclinazione nel verso dello 
scarico della condensa;

 Coibentare bene i tubi di mandata e ritorno fino 
all’imbocco della macchina, in modo da impedire 
gocciolamenti di condensa all’esterno della bacinella 
di raccolta stessa;

 Coibentare il tubo di scarico della condensa della 
bacinella per tutta la sua lunghezza.

A Raccordo di scarico
B Tubo per il deflusso del liquido
C Prolunga rompigoccia
D Allacciamento tubi
E Scasso

EN

tube must not be immerged in water to avoid problems 
of adhesiveness and counter-pressure that would 
interfere with the normal outflow.
  If there is a height difference that could interfere with 
the outflow of the condensation, a pump must be 
mounted:
  In a vertical installation mount the pump under the 
lateral drainage tray;
  In a horizontal installation the pump position must be 
decided according to the specific requirements. 

Such pumps are commonly found in commerce.
However, on completion of the installation it is advisable 
to check the correct outflow of the condensation liquid by 
slowly pouring about ½ l of water into the collection tray 
in about 5-10 minutes.

Mounting the condensation discharge pipe in the 
vertical version
Connect to the condensation collection tray discharge 
union a pipe for the outflow of the liquid blocking it 
adequately. Check that the drip-collector extension is 
present and correctly installed.

Mounting the condensation discharge pipe in the 
horizontal version (Design Inverter)
To mount the horizontal bowl on the IN versions refer to
the instructions in kits.

  Check that the “L” pipe and the flexible rubber hose are 
correctly connected to the bowl.
  Slide in the side of the machine keeping the pipe in 
position up against the front grill.
  Fully close the side checking that the pipe remains 
blocked in the special grove on the side.

 Make sure that the machine is installed perfectly level 
or with a slight inclination towards the condensation 
discharge;

 Insulate carefully the inflow and outflow pipes up to the 
machine union to prevent any drops of condensation 
outside the same collection bowl;

 Insulate the bowl condensation discharge pipe along 
all of its length.

A Discharge fitting
B Pipe for the flow of liquid
C Extension drip
D Connection pipe
E Burglary

• Konvektoren må installeres med et svakt fall mot 
kondensvannavløpet.
• Ut- og innløpsrørene må være godt isolert helt inntil koblingene 
til konvektoren, slik at man unngår kondensvanndråper utenfor 
kondensplaten.
• Sørg for at det L-formede røret (D) er ordentelig forbundet med 
utløpsrøret fra oppsamlingsskålen med gummislangen.
• skyv forsiktig sidedekslet på plass på konvektoren. Pass på å 
holde røret i posisjon med anslaget på det fremre gitteret
• Fest så siden, og sjekk at røret forblir festet til stussen(A).

D
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più in basso rispetto alla bacinella di raccolta condensa.
  Nel caso si debba scaricare la condensa all’interno di 
un recipiente, questo deve restare aperto all’atmosfera 
ed il tubo non deve essere immerso in acqua, 
evitando fenomeni di adesività e contropressioni che 
ostacolerebbero il libero deflusso.
  Nel caso si debba superare un dislivello che ostacolerebbe 
il deflusso della condensa, è necessario montare una 
pompa:
  Per l’installazione verticale montare la pompa sotto la 
vaschetta di drenaggio laterale;
  Per l’installazione orizzontale la posizione della pompa 
deve essere decisa in funzione delle specifiche esigenze.

Tali pompe si trovano comunemente in commercio.
È comunque opportuno, al termine dell’installazione, 
verificare il corretto deflusso del liquido di condensa 
versando molto lentamente (circa 1/2 l di acqua in circa 
5-10 minuti) nella vaschetta di raccolta.

Montaggio del tubo di scarico della condensa nella 
versione verticale
Collegare al raccordo di scarico della vaschetta raccogli 
condensa un tubo per il deflusso del liquido bloccandolo 
in modo adeguato. Verificare che la prolunga rompigoccia 
sia presente e correttamente installata.

Montaggio del tubo di scarico della condensa nella 
versione orizzontale (Design Inverter)
Per il montaggio della bacinella orizzontale sulle versioni 
IN fare riferimento alle istruzioni contenute nei kit.

  Verificare che il tubo ad “L” e quello in gomma flessibile 
siano correttamente allacciati alla bacinella.
  Infilare il fianco della macchina tenendo il tubo in 
posizione a battuta sulla griglia anteriore.
  Chiudere definitivamente il fianco verificando che il 
tubo rimanga bloccato nell’apposito scasso presente sul 
fianco.

 Assicurarsi che la macchina sia installata perfettamente 
a livello, o con una leggera inclinazione nel verso dello 
scarico della condensa;

 Coibentare bene i tubi di mandata e ritorno fino 
all’imbocco della macchina, in modo da impedire 
gocciolamenti di condensa all’esterno della bacinella 
di raccolta stessa;

 Coibentare il tubo di scarico della condensa della 
bacinella per tutta la sua lunghezza.

A Raccordo di scarico
B Tubo per il deflusso del liquido
C Prolunga rompigoccia
D Allacciamento tubi
E Scasso

EN

tube must not be immerged in water to avoid problems 
of adhesiveness and counter-pressure that would 
interfere with the normal outflow.
  If there is a height difference that could interfere with 
the outflow of the condensation, a pump must be 
mounted:
  In a vertical installation mount the pump under the 
lateral drainage tray;
  In a horizontal installation the pump position must be 
decided according to the specific requirements. 

Such pumps are commonly found in commerce.
However, on completion of the installation it is advisable 
to check the correct outflow of the condensation liquid by 
slowly pouring about ½ l of water into the collection tray 
in about 5-10 minutes.

Mounting the condensation discharge pipe in the 
vertical version
Connect to the condensation collection tray discharge 
union a pipe for the outflow of the liquid blocking it 
adequately. Check that the drip-collector extension is 
present and correctly installed.

Mounting the condensation discharge pipe in the 
horizontal version (Design Inverter)
To mount the horizontal bowl on the IN versions refer to
the instructions in kits.

  Check that the “L” pipe and the flexible rubber hose are 
correctly connected to the bowl.
  Slide in the side of the machine keeping the pipe in 
position up against the front grill.
  Fully close the side checking that the pipe remains 
blocked in the special grove on the side.

 Make sure that the machine is installed perfectly level 
or with a slight inclination towards the condensation 
discharge;

 Insulate carefully the inflow and outflow pipes up to the 
machine union to prevent any drops of condensation 
outside the same collection bowl;

 Insulate the bowl condensation discharge pipe along 
all of its length.

A Discharge fitting
B Pipe for the flow of liquid
C Extension drip
D Connection pipe
E Burglary
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MonTerInG av avløPSanorDnInGen for 
konDenSvann - HorISonTal InSTallaSjon
nb!  ved horisontal installasjon må følgende instruksjoner følges:
• Komponentene som må monteres på konvektoren, før 
denne plasseres i sin endelige posisjon, ligger i tilbehørsettet, 
kondensplate for horisontal montering, og består av følgende: 
- kondensplate med mulighet for å velge side for avløp (E)
- et l-formet, lakkert kobberrør med muffe (D)
- Slange (F)
- Isolasjon (C) og (K)
- blindpropp til tetting av ubrukt avløp på kondensplaten (H)
- Plastremmer for sikring av innsugsrist (G)
- Skruer for festing i taket (J)
• Fjern alle paneler og deler som vist på side 14 under kapittelet 
“bytte side for vanntilkobling”.
• Monter settet som vist på figuren under.
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più in basso rispetto alla bacinella di raccolta condensa.
  Nel caso si debba scaricare la condensa all’interno di 
un recipiente, questo deve restare aperto all’atmosfera 
ed il tubo non deve essere immerso in acqua, 
evitando fenomeni di adesività e contropressioni che 
ostacolerebbero il libero deflusso.
  Nel caso si debba superare un dislivello che ostacolerebbe 
il deflusso della condensa, è necessario montare una 
pompa:
  Per l’installazione verticale montare la pompa sotto la 
vaschetta di drenaggio laterale;
  Per l’installazione orizzontale la posizione della pompa 
deve essere decisa in funzione delle specifiche esigenze.

Tali pompe si trovano comunemente in commercio.
È comunque opportuno, al termine dell’installazione, 
verificare il corretto deflusso del liquido di condensa 
versando molto lentamente (circa 1/2 l di acqua in circa 
5-10 minuti) nella vaschetta di raccolta.

Montaggio del tubo di scarico della condensa nella 
versione verticale
Collegare al raccordo di scarico della vaschetta raccogli 
condensa un tubo per il deflusso del liquido bloccandolo 
in modo adeguato. Verificare che la prolunga rompigoccia 
sia presente e correttamente installata.

Montaggio del tubo di scarico della condensa nella 
versione orizzontale (Design Inverter)
Per il montaggio della bacinella orizzontale sulle versioni 
IN fare riferimento alle istruzioni contenute nei kit.

  Verificare che il tubo ad “L” e quello in gomma flessibile 
siano correttamente allacciati alla bacinella.
  Infilare il fianco della macchina tenendo il tubo in 
posizione a battuta sulla griglia anteriore.
  Chiudere definitivamente il fianco verificando che il 
tubo rimanga bloccato nell’apposito scasso presente sul 
fianco.

 Assicurarsi che la macchina sia installata perfettamente 
a livello, o con una leggera inclinazione nel verso dello 
scarico della condensa;

 Coibentare bene i tubi di mandata e ritorno fino 
all’imbocco della macchina, in modo da impedire 
gocciolamenti di condensa all’esterno della bacinella 
di raccolta stessa;

 Coibentare il tubo di scarico della condensa della 
bacinella per tutta la sua lunghezza.

A Raccordo di scarico
B Tubo per il deflusso del liquido
C Prolunga rompigoccia
D Allacciamento tubi
E Scasso

EN

tube must not be immerged in water to avoid problems 
of adhesiveness and counter-pressure that would 
interfere with the normal outflow.
  If there is a height difference that could interfere with 
the outflow of the condensation, a pump must be 
mounted:
  In a vertical installation mount the pump under the 
lateral drainage tray;
  In a horizontal installation the pump position must be 
decided according to the specific requirements. 

Such pumps are commonly found in commerce.
However, on completion of the installation it is advisable 
to check the correct outflow of the condensation liquid by 
slowly pouring about ½ l of water into the collection tray 
in about 5-10 minutes.

Mounting the condensation discharge pipe in the 
vertical version
Connect to the condensation collection tray discharge 
union a pipe for the outflow of the liquid blocking it 
adequately. Check that the drip-collector extension is 
present and correctly installed.

Mounting the condensation discharge pipe in the 
horizontal version (Design Inverter)
To mount the horizontal bowl on the IN versions refer to
the instructions in kits.

  Check that the “L” pipe and the flexible rubber hose are 
correctly connected to the bowl.
  Slide in the side of the machine keeping the pipe in 
position up against the front grill.
  Fully close the side checking that the pipe remains 
blocked in the special grove on the side.

 Make sure that the machine is installed perfectly level 
or with a slight inclination towards the condensation 
discharge;

 Insulate carefully the inflow and outflow pipes up to the 
machine union to prevent any drops of condensation 
outside the same collection bowl;

 Insulate the bowl condensation discharge pipe along 
all of its length.

A Discharge fitting
B Pipe for the flow of liquid
C Extension drip
D Connection pipe
E Burglary

D

A

B
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byTTe SIDe for vannTIlkoblInG
opperasjonen er bare mulig på Design, Ikke Pluss- og S-modeller. De etterfølgende beskrivelsene og tegningene gjelder 
konvektorer med vanntilkoblingene på venstre side, men hvor det er nødvendig å ha tilkoblingene på høyre side. kontrollpanelets 
koblingsboks monteres da på venstre side. Siden viftemotoren og bryteren til innsugsristen ikke kan flyttes, må man benytte 
kabelsett for endring av tilkoblingsside (varenr: 20069415). Dette fås som tillegg. 

• Fjern dekslet(A) ved å skru ut festeskruene(B), trykk inne tappen(C) og trykk dekslet oppover
• Fjern innsugsristen(D) ved å løfte den litt oppover, og utover til du kan huke den av i bunnen
• Fjern toppristen(E) ved å skru ut de to skruene(F)
• Fjern frontpanelet(G) ved å løsne skruene(H) forsiktig så du ikke skader isolasjonsplaten(L) 
• Skru ut skruene(N), og flytt kondensskålen(M) fra venstre til høyre side  

MonTerInG av SIkkerHeTS reMMer 
for InnSUGSrISTen veD HorISonTal 
InTallaSjon
Hvis viftekonvektoren blir installert i horisontal 
posisjon, må installatøren, for å garantere 
sikkerheten under rengjøring/skifte av filter, 
montere de to sikkerhetsremmene. Disse ligger 
i posen sammen med brukerveiledningen, og i 
kondenssettet for horisontal montering. Dette er 
påbudt å gjøre, da risten ellers kan falle ned å skade 
noen.
• Skill de to plastremmene(A) fra hverandre.
• Åpne risten fullstendig og løs skruene(B.
• Sett de to remmene på plass, og lås dem fast ved å 
trekke skruene til igjen.
• Lukk innsugsristen.
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• Fjern luftavlederen(P) ved å løsne skruene(R) på hver side av konvektoren, se figuren under
• Løsne de fire skruene(S) som holder på plass coilen/varmeveksleren 
• Fjern så vannføleren fra lommen(T)
• Åpne de forhåndskuttede hullene i isolasjonen på høyre side
• trekk varmeveksleren forsiktig til høyre og ut

• Snu varmeveksleren 180 grader om en loddrett akse,  
slik at vanntilkoblingene kommer på høyre side.

• Snu så varmeveksleren 180 grader om motsatt akse, 
slik at det som var opp, blir ned, og plasser den på nytt i 
rammen, med vannkoblingene gjennom de sekskantede 
hullene på høyre side. fest varmeveksleren igjen med 
de samme skruene.

• Tett de sekskantede hullene  på venstre side med vannfast isolering.
• Løsne skruen(V) til kondenspannen(Z), og snu pannen til høyre side, og bytt om hetten(Y), og drenet(W).
• Monter på plass luftavlederen.
• Plasser vannføleren i lommen.
• Sett på plass isolasjonsmatten og skru fast frontpanelet.
• Monter dekslet(A) (se figur forrige side) på høyre side av toppristen.
• Kontrollpanelet må da plasseres på venstre side av konvektoren. Benytt kabelsett for endring av tilkoblingsside
 (varenr: 20069415).
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Montering av kontrollpanel
riello Design-serien kan utstyres med kontrollene under, på de følgende sidene kan du se 
hvordan de skal monteres. 

kontrollpanel, med touch, for montering på konvektoren. Har av- og på-knapp,  
regulering av termostat og viftehastighet, aUTo og STIlle. Passer til alle  
3.generasjons Design viftekonvektorer.

Installasjonen må utføres av kvalifisert personell.

for InSTallaSjon På Høyre SIDe(sett forfra) - STanDarD:
Slik installerer du kontrollpanelet:
1. Plasser kontrollpanelet som vist på figuren til høyre og feste 
det med de to medfølgende skruene(A).

Slik installerer du koblingsboksen:
2. åpne koblingsboksen(B); plasser den nedre tappen (C) - på 
baksiden av boksen, i det nedre firkantede hullet som vist på 
figuren. Press koblingsboksen med den øvre tappen (D) inn i det 
øvre hullet til den “klikker“ på plass. fest så boksen med de to 
største medfølgende skruene (E).

3. Monter jordingskabelen på konvektoren, med skrue, i hullet (K).  

CBD 25

elektronisk kontrollpanel, med touch, for montering på vegg. kontrollen er utstyrt 
med termostat og temperaturføler. Har av- og på-knapp,  regulering av termostat 
og viftehastighet, aUTo og STIlle. 
kan bare brukes om CSD 35 kontrollkort er montert på konvektoren(e). om du 
ønsker, kan ett veggpanel styre opp til 30 viftekonvktorer. 

+

CPD 35

CSD 35
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Per le altre versioni togliere il ponte e collegare i due 
terminali provenienti dal microinterruttore sicurezza 
griglia. * ;
  collegare il connettore della sonda acqua (rif. F) presente 
sull’apparecchio; la sonda temperatura acqua controlla 
la temperatura all’interno delle batterie e determina 
l’avviamento del ventilatore in base a dei parametri 
preimpostati (funzioni di minima invernale e di massima 
estiva). Verificare che sia correttamente inserita nel 
pozzetto presente sulla batteria.
  fissare l’alimentatore delle versioni Plus (rif.M) al di sopra 
della scatola dei collegamenti utilizzando il biadesivo in 
dotazione;
  eseguire i collegamenti elettrici, ordinare i cablaggi, fissare 
i cavi con l’ausilio dei 3 cavallotti in dotazione (rif. G);
  chiudere la scatola fissando le 4 viti (rif. H);
  rimontare il fianchetto estetico dell’apparecchio;
  avvitare la vite superiore sul pannello di controllo;
  posizionare il copri vite nell’apposito alloggiamento sul 
pannello di controllo;

* Per versioni con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al relativo paragrafo.

5. Montaggio sonda temperatura aria

Per posizionare la sonda temperatura (rif. A):
  far passare la sonda nel foro della spalla (rif. B) 
  infilare la sonda nel foro inferiore (rif. C)
  fissare la sonda all’apposito aggancio (rif. D).

EN

the other versions remove the jumper and connect the 
two terminals from the grid safety microswitch. * ;
  connect the water probe connector (ref. F) on the Cooler-
convector/cooler-radiator; the water temperature 
probe checks the temperature inside the batteries 
and determines the start of the fan based on the set 
parameters (minimum winter and maximum summer 
functions). Check that it is inserted correctly in the well 
on the battery;
  fix the Plus versions power supply (ref.M) above the 
connection box using the supplied double-sided 
adhesive;
  make the electrical connections, order the wiring and fix 
the wires using the 3 supplied clamps (ref. G);
  close the box and fix with the 4 screws (ref. H);
  mount the aesthetic side panel on the Cooler-convector/
cooler-radiator;
  tighten the upper screw on the control panel;
  place the screw cover into the slot on blind panel;

* For versions with hydraulic connections on the right 
refer to the relevant paragraph.

5. Mounting air temperature probe

To position the temperature probe (ref. A):
  pass the probe through the hole on the shoulder (ref. B) 
  insert the probe in the lower hole (ref. C)
  fix the probe in the special hook  (ref. D).

B

K

elektronisk kontrollkort til CPD 35 veggpanel, for montering på konvektor. CSD 35 
har minne som tar vare på dine innstillinger ved strømbrudd, indikator for status 
og alarm. Passer til alle 3.generasjons Design viftekonvektorer, og til 
Invisible(for innbygging). 

Installasjon CbD 25

www.vvparts.no

www.vvparts.no
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4. Så kobler man hurtigkoblingen fra viftemotoren (MoTor) til 
kontakten(I) på kretskortet.

5. På kretskortet er det også en klemme merket med “GrID” (L). 
Her er det koblet på en kortslutningskabel.  
- Dersom viftekonvektoren er av type Design Plus, skal denne 
beholdes slik den er. 
- NB! Dersom konvektoren er av type Design, må 
kortslutningskabelen fjernes, og kabel fra bryteren til 
innsugsristen må kobles til klemmen, slik at viften 
stopper om man åpner risten når konvektoren er i bruk.

6. Så kobler man til vannføleren(H2) i kontakten(F)
nb! Det kan i enkelte systemer være en fordel å ikke koble til 
vannføler. Se kapitlet om oppstart.    

7. konvektoren er nå klar for strømtilkobling, via to klemmer(G),
og jording(J)

8. om ønsket kan tilleggsfunksjoner velges nå, via dip-brytere (F)
på kortet. Se neste side for oversikt

9. lukk kontrollpanelets koblingsboks(B), og fest lokket med fire
medfølgende skruer(H) 

10. Plasser temperaturføler for luft(P) på følgende måte:
- tre sensoren gjennom hullet (Q).
- deretter inn i det nederste hullet (R).
- fest til slutt sensoren med klemmen (S).

CBD 25
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Per le altre versioni togliere il ponte e collegare i due 
terminali provenienti dal microinterruttore sicurezza 
griglia. * ;
collegare il connettore della sonda acqua (rif. F) presente 
sull’apparecchio; la sonda temperatura acqua controlla 
la temperatura all’interno delle batterie e determina 
l’avviamento del ventilatore in base a dei parametri 
preimpostati (funzioni di minima invernale e di massima 
estiva). Verificare che sia correttamente inserita nel 
pozzetto presente sulla batteria.
fissare l’alimentatore delle versioni Plus (rif.M) al di sopra 
della scatola dei collegamenti utilizzando il biadesivo in 
dotazione;
eseguire i collegamenti elettrici, ordinare i cablaggi, fissare 
i cavi con l’ausilio dei 3 cavallotti in dotazione (rif. G);
chiudere la scatola fissando le 4 viti (rif. H);
rimontare il fianchetto estetico dell’apparecchio;
avvitare la vite superiore sul pannello di controllo;
posizionare il copri vite nell’apposito alloggiamento sul 
pannello di controllo;

* Per versioni con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al relativo paragrafo.

5. Montaggio sonda temperatura aria

Per posizionare la sonda temperatura (rif. A):
far passare la sonda nel foro della spalla (rif. B) 
infilare la sonda nel foro inferiore (rif. C)
fissare la sonda all’apposito aggancio (rif. D).

EN

the other versions remove the jumper and connect the 
two terminals from the grid safety microswitch. * ;
connect the water probe connector (ref. F) on the Cooler-
convector/cooler-radiator; the water temperature 
probe checks the temperature inside the batteries 
and determines the start of the fan based on the set 
parameters (minimum winter and maximum summer
functions). Check that it is inserted correctly in the well 
on the battery;
fix the Plus versions power supply (ref.M) above the 
connection box using the supplied double-sided 
adhesive;
make the electrical connections, order the wiring and fix
the wires using the 3 supplied clamps (ref. G);
close the box and fix with the 4 screws (ref. H);
mount the aesthetic side panel on the Cooler-convector/
cooler-radiator;
tighten the upper screw on the control panel;
place the screw cover into the slot on blind panel;

* For versions with hydraulic connections on the right 
refer to the relevant paragraph.

5. Mounting air temperature probe

To position the temperature probe (ref. A):
pass the probe through the hole on the shoulder (ref. B) 
insert the probe in the lower hole (ref. C)
fix the probe in the special hook  (ref. D).
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Per le altre versioni togliere il ponte e collegare i due 
terminali provenienti dal microinterruttore sicurezza 
griglia. * ;
collegare il connettore della sonda acqua (rif. F) presente 
sull’apparecchio; la sonda temperatura acqua controlla 
la temperatura all’interno delle batterie e determina 
l’avviamento del ventilatore in base a dei parametri 
preimpostati (funzioni di minima invernale e di massima 
estiva). Verificare che sia correttamente inserita nel 
pozzetto presente sulla batteria.
fissare l’alimentatore delle versioni Plus (rif.M) al di sopra 
della scatola dei collegamenti utilizzando il biadesivo in 
dotazione;
eseguire i collegamenti elettrici, ordinare i cablaggi, fissare 
i cavi con l’ausilio dei 3 cavallotti in dotazione (rif. G);
chiudere la scatola fissando le 4 viti (rif. H);
rimontare il fianchetto estetico dell’apparecchio;
avvitare la vite superiore sul pannello di controllo;
posizionare il copri vite nell’apposito alloggiamento sul 
pannello di controllo;

* Per versioni con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al relativo paragrafo.

5. Montaggio sonda temperatura aria

Per posizionare la sonda temperatura (rif. A):
far passare la sonda nel foro della spalla (rif. B) 
infilare la sonda nel foro inferiore (rif. C)
fissare la sonda all’apposito aggancio (rif. D).

EN

the other versions remove the jumper and connect the 
two terminals from the grid safety microswitch. * ;
connect the water probe connector (ref. F) on the Cooler-
convector/cooler-radiator; the water temperature 
probe checks the temperature inside the batteries 
and determines the start of the fan based on the set 
parameters (minimum winter and maximum summer
functions). Check that it is inserted correctly in the well 
on the battery;
fix the Plus versions power supply (ref.M) above the 
connection box using the supplied double-sided 
adhesive;
make the electrical connections, order the wiring and fix
the wires using the 3 supplied clamps (ref. G);
close the box and fix with the 4 screws (ref. H);
mount the aesthetic side panel on the Cooler-convector/
cooler-radiator;
tighten the upper screw on the control panel;
place the screw cover into the slot on blind panel;

* For versions with hydraulic connections on the right 
refer to the relevant paragraph.

5. Mounting air temperature probe

To position the temperature probe (ref. A):
pass the probe through the hole on the shoulder (ref. B) 
insert the probe in the lower hole (ref. C)
fix the probe in the special hook  (ref. D).
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Nel caso si renda necessario invertire la posizione degli 
attacchi idraulici della batteria dal lato sinistro a quello 
destro dell’apparecchio la scatola dei collegamenti 
elettrici viene anch’essa invertita ma essendo il motore 
del ventilatore ed il microinterruttore sicurezza griglia 
vincolati nella posizione originale si rende necessario 
utilizzare l’apposito kit 20069415 disponibile come 
accessorio.
Il cavo, dotato di connettori maschio/femmina va collegato 
nel lato destro al motore e nel lato sinistro al connettore 
rapido del motore presente sulla scheda (rif.D).
Inoltre i due terminali provenienti dal microinterruttore 
sicurezza griglia vanno prolungati e connessi nel lato 
sinistro al contatto S1 presente sulla scheda (rif.E).
I cavi vanno fatti passare nella parte posteriore 
dell’apparecchio attraverso lo specifico foro (rif.C).

23. Collegamento motore nelle versioni con 
attacchi idraulici a destra

EN

In the event one needs to invert the position of the hydraulic 
battery connections from the left side to the right side of 
the device, the electric connections box is also inverted, 
but since the fan motor and the grid safety microswitch 
are constrained in the  original position, one must use the 
special kit 20069415, available as an accessory.
The cable, equipped with male/female connectors, must 
be connected on the right side to the motor and on the 
left side to the quick connector of the motor present on 
the board (ref.D).
Also, the two terminals from the grid safety microswitch 
must be extended and connected on the left side to 
contact S1 present on the board (ref.E).
The cables are fed through the back of the device through 
the specific hole (ref.C).

23.Water connection on the right side 
versions motor connection

T

InSTallaSjon På venSTre SIDe
(ikke mulig på Design Plus):
Dersom det av ulike årsaker blir nødvendig å konvertere viftekonvektoren med vanntilkobling på høyre side i stedet for 
på venstre, som er standard, må kontrollpanelets koblingsboks monteres på venstre side. Siden viftemotoren og bryteren 
til innsugsristen ikke kan flyttes, må man benytte kabelsett for endring av tilkoblingsside (varenr: 20069415). Dette fås 
som tillegg. kobles til motor og bryter med hurtigkoblinger. Deretter tres kabelen på baksiden av konvektoren, benytt 
gjennomføring(T) på høyre og venstre side. 

fjern så dekslet (U) til venstre for utblåsningsristen, og monter dette på høyre side. Plasser kontrollpanet på dekslets 
opprinnelige plass, og fest det med de to medfølgende skruene. følg deretter instruksjonen for standard installasjon.

U

CBD 25

InnSTIllInG av TIlleGGSfUnkSjoner MeD DIP-SWITCH
Det er fire dip-switcher, på kontrollboksens elektroniske kort. Tre av dem gjør det mulig å stille inn tilleggsfunksjoner etter behov.
Aktivere “performance” funksjon
Dip-switch a er i off-posisjon: maksimal viftehastighet 1400 rpm (Comfort-modus). bytt posisjon til På hvis du vil øke maksimal 
viftehastighetsfunksjon ved 1700 rpm (Performance-modus).
Aktivere kontinuerlig viftefunksjon ved kjøling 
Dip-switch b til on for at viften skal gå hele tiden ved kjøling, selv etter att settpunktet er nådd - for å hindre lagdeling av 
luften. ved å sette bryteren på off, går viften i sykluser - 2 minutter På, 10 minutter av.
Vifte av/på ved nattfunksjon
Dip-switch C i on-posisjon: viften stopper, slik at oppvarming av rommet kun skjer gjennom stråling, som en tradisjonell radiator.
I off-posisjon går viften som normalt, også i nattfunksjon.

      Dip-switch D i off-posisjon velger drift for 2 rørs-system.  NB! Denne innstillingen skal ikke endres. 
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Settaggio funzioni ausiliarie dip-switch B 
e C

Setting auxiliary functions dip-switches B
and C

Sulla scheda elettronica del comando sono posizionati 
due dip-switch per la configurazione del funzionamento 
dell’apparecchio in funzione delle necessità.
Tramite il cursore C si modifica la logica del funzionamento 

notturno in riscaldamento: nella posizione ON viene 
inibita la ventilazione permettendo così alla macchina 
di riscaldare gli ambienti mediante irraggiamento 
e convezione naturale, come avviene nei radiatori 
tradizionali; in posizione OFF si ha invece il normale 
funzionamento del ventilatore.

Posizionando il cursore B  in ON viene abilitata, solo in 
raffrescamento, la ventilazione continua alla minima
velocità anche dopo il raggiungimento del set point per
consentire un più regolare funzionamento della sonda 
di temperatura ed evitare la stratificazione dell’aria. Con 
il cursore nella posizione OFF la funzione viene ciclata (2 
minuti ON, 10 minuti OFF).

There are two dip-switches on the electronic control panel 
for setting the functions of the appliance as required.
Use cursor C to modify the night function logic: In the 

ON position the ventilation is inhibited thus letting the 
machine heat the room through natural radiation or
convection as happens with traditional radiators; in the 
OFF position the fan functions normally.

Set cursor B to ON (in cooling only) to enable the 
continual ventilation at the minimum speed, even after 
the set point has been reached to ensure a more regular
functioning of the temperature probe and to prevent air
stratification. Setting the cursor on OFF the function is 
cycled (2 minutes ON, 10 minutes OFF).

Settaggio funzione massima velocità di 
ventilazione d’aria

Setting maximum fan speed function

Il microinterruttore A è settato su OFF: la funzione massima 
velocità si ha a 1400 giri/min. (modalità Confort). Cambiare 
il settaggio su ON se si vuole la funzione massima velocità 
a 1700 giri/min. (modalità Performance). 

Dip switch A is in OFF position: maximum fan speed 
function at 1400 rpm (Confort mode). Change position to 
ON if you want maximum fan speed function at 1700 rpm 
(Performance mode).

Il cursore D in posizione OFF seleziona il funzionamento 
per impianti a 2 tubi. Non è possibile modificare tale 
impostazione.

The cursor D OFF position selects operation for 2 pipes 
systems. You cannot change this setting.

EN
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Connessioni CBD 25

EN

CBD 25 connections

H2 Sonda temperatura acqua 10k
AIR Sonda temperatura aria 10k
M1 Motore ventilatore DC inverter
S1 Microinterruttore sicurezza griglia
Y1 Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230V/ 50Hz 1A)
Y2 Connessione flap mobile (uscita in tensione 230V/50Hz

1A)
L-N Collegamento alimentazione elettrica 230V/50Hz
HRS Sonda acqua RS (2k)
RS Cablaggio versione RS

Se dopo aver dato tensione, la scheda rileva la sonda, 
l’avvio avviene in condizioni normali con funzioni 
diminima temperatura dell’acqua in riscaldamento 
(30°C) e massima in raffrescamento (20°C). La scheda 
prevede anche il funzionamento privo di sonda nel
qual caso le soglie di minima e massima vengano
ignorate 

H2 Water temperature probe 10 10k
AIR Air temperature probe 10k
M1 Fan motor DC inverter
S1 Grill safety micro-switch
Y1 Water solenoid valve (230V/50Hz 1A powered output)
Y2 Mobile flap connection (230V/50Hz 1A powered output)
L-N 230V/50Hz electrical power supply connection
HRS RS water (2k)
RS Rs version wiring

If after powering the equipment the board detects 
the probe, the start-up will take place under normal 
conditions with minimum water temperature in 
heating (30 °C) and maximum water temperature in
cooling (20 °C) functions. The board can also operate 
without probe, case in which the minimum and 
maximum thresholds will be ignored.

koblingsskjema

oppstart

H2 vannføler
AIR Temperaturføler luft
M1 viftemotor DC inverter
S1 Sikkerhetsbryter innsugsrist
Y1 ventilsett (230v/50Hz 1a)
Y2  automatisk innsugningsrist 

 Plus-modell(230v/50Hz 1a)
L-N 230v/50Hz strømtilførsel
RS Tilkobling Plus-modell
HRS  vannføler Plus-modell (2kΩ)

Dersom vannføleren er innkoblet starter ikke maskinen om vanntemperaturen er under 30 ° C i oppvarmingsmodus, og over 20 ° C 
ved kjøling. Sørg derfor for, at vanntemperaturen er innenfor disse verdiene ved oppstart med vannføleren tilkoblet. Man kan kjøre 
konvektoren, uten vannføleren innkoblet, da vil øvre og nedre grenseverdier ignoreres.

NB! Dersom varmekilden er varmepumpe med utetemperatur-styring, kan det være en fordel å ikke koble til 
vannføleren, da vanntemperaturen kan komme under 30 ° C.

CBD 25
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Det veggmonterte kontrollpanelet CPD 35, er utstyrt med elektronisk termostat og romføler, og har mulighet for å kontrollere
en eller flere viftekonvektorer (opptil maksimalt 30) utstyrt med elektronisk styring/kontrollkort CSD 35. bruk rS485-kabel.
Installasjonen må utføres av kvalifisert personell. 

Slik installerer du veggpanelet:
veggpanelet skal monteres omtrent 1,5 m fra gulvet,  på innvendige vegg. Plasser ikke kontrollpanelet i nærheten av dører, 
vinduer eller varmekilder, som ovner eller konvektorer. Montér heller ikke panelet på plass som utsettes for direkte sollys. 
åpne kontrollpanelet, ved  å trykke inn låsetappene(1). bor ønskede hull i veggen, og før alle ledninger gjennom den firkantede 
åpningen(2) i sokkelen. Monter sokkelen(3) med egnede skruer, eventuelt også plugger, i veggen. koble til ledningene og sett på 
plass fronten av panelet.

Installasjon CPD 35 og CSD 35

Installasjonen må utføres av kvalifisert personell.

for InSTallaSjon På Høyre SIDe 
(sett forfra) - STanDarD:
Slik installerer du dekslet som erstatter integrert kontroll:
1. Plasser dekslet som vist på figuren til høyre og feste det med
de to medfølgende skruene(A).

Slik installerer du koblingsboksen:
2. åpne koblingsboksen(B); plasser den nedre tappen (C) - på
baksiden av boksen, i det nedre firkantede hullet som vist på
figuren. Press koblingsboksen med den øvre tappen (D) inn i det
øvre hullet til den “klikker“ på plass. fest så boksen med de to
største medfølgende skruene (E).

3. Monter jordingskabelen på konvektoren, med skrue, i hullet (K).
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Per le altre versioni togliere il ponte e collegare i due 
terminali provenienti dal microinterruttore sicurezza 
griglia. * ;
collegare il connettore della sonda acqua (rif. F) presente 
sull’apparecchio; la sonda temperatura acqua controlla 
la temperatura all’interno delle batterie e determina 
l’avviamento del ventilatore in base a dei parametri 
preimpostati (funzioni di minima invernale e di massima 
estiva). Verificare che sia correttamente inserita nel 
pozzetto presente sulla batteria.
fissare l’alimentatore delle versioni Plus (rif.M) al di sopra 
della scatola dei collegamenti utilizzando il biadesivo in 
dotazione;
eseguire i collegamenti elettrici, ordinare i cablaggi, fissare 
i cavi con l’ausilio dei 3 cavallotti in dotazione (rif. G);
chiudere la scatola fissando le 4 viti (rif. H);
rimontare il fianchetto estetico dell’apparecchio;
avvitare la vite superiore sul pannello di controllo;
posizionare il copri vite nell’apposito alloggiamento sul 
pannello di controllo;

* Per versioni con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al relativo paragrafo.

5. Montaggio sonda temperatura aria

Per posizionare la sonda temperatura (rif. A):
far passare la sonda nel foro della spalla (rif. B) 
infilare la sonda nel foro inferiore (rif. C)
fissare la sonda all’apposito aggancio (rif. D).

EN

the other versions remove the jumper and connect the 
two terminals from the grid safety microswitch. * ;
connect the water probe connector (ref. F) on the Cooler-
convector/cooler-radiator; the water temperature 
probe checks the temperature inside the batteries 
and determines the start of the fan based on the set 
parameters (minimum winter and maximum summer
functions). Check that it is inserted correctly in the well 
on the battery;
fix the Plus versions power supply (ref.M) above the 
connection box using the supplied double-sided 
adhesive;
make the electrical connections, order the wiring and fix
the wires using the 3 supplied clamps (ref. G);
close the box and fix with the 4 screws (ref. H);
mount the aesthetic side panel on the Cooler-convector/
cooler-radiator;
tighten the upper screw on the control panel;
place the screw cover into the slot on blind panel;

* For versions with hydraulic connections on the right 
refer to the relevant paragraph.

5. Mounting air temperature probe

To position the temperature probe (ref. A):
pass the probe through the hole on the shoulder (ref. B) 
insert the probe in the lower hole (ref. C)
fix the probe in the special hook  (ref. D).

B
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CPD 35 CSD 35

4. Så kobler man hurtigkoblingen fra viftemotoren (M1) til kontakten(I) på kretskortet.

5. På kretskortet er det også en klemme merket med “GrID” (L). Her er det koblet på en kortslutningskabel.
- Dersom viftekonvektoren er av type Design Plus, skal denne beholdes slik den er. 
- NB! Dersom konvektoren er av type Design, må kortslutningskabelen fjernes, og kabel fra bryteren til
innsugsristen må kobles til klemmen, slik at viften stopper om man åpner risten når konvektoren er i bruk.

6. Så kobler man til vannføleren(H2) i kontakten(F)
nb! Det kan i enkelte systemer være en fordel å ikke koble til vannføler. Se kapitlet om oppstart.

7. konvektoren er nå klar for strømtilkobling, via to klemmer(G), og jording(J)

8. koble sammen veggpanelet og viftekonvektoren(e) med rs485 kommunikasjonskabel. om flere konvektorer skal styres av
samme veggpanel, må disse kobles i serie. linjen komplementeres med medfølgende 120 ohm motstand. benytt rekkeklemmene
(Y), merket b og a.

HELIOTERM INVERTER
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Collegare la linea RS485 del controllo remoto a muro ad 
uno o più (fino ad un massimo di 30) apparecchi dotati 
di comando elettronico per remotizzazione mediante cavo
bipolare adatto per connessione seriale RS485 tenendolo 
separato dai cavi d’alimentazione elettrica.

Eseguire un tracciato in modo da ridurre al minimo la 
lunghezza delle derivazioni.
Terminare la linea con la resistenza da 120 kΩ in
dotazione.
Non effettuare collegamenti a “stella”.
Il collegamento con il cavo RS485 è polarizzato, rispettare 
le indicazioni  “A” e “B” su ogni periferica collegata 
(per la connessione utilizzare preferibilmente un cavo 
bipolare schermato con sezione minima di 0,35 mm²).
Collegare i terminali di alimentazione + e - del 
controllo a muro CPD 35, tensione 5 V DC, alla scheda di 
remotizzazione rispettandone la polarità.

Alimentare il controllo remoto unicamente con la 
scheda alimentatore da 230/12 VDC in dotazione.

Connect the RS485 line of the wall-mounted remote control 
to one or more (up to a maximum of 30) units equipped 
with electronic remote control through a bipolar cable 
suitable for RS485 serial connection, keeping it separate 
from power supply cables.

Chase out the wall in order to minimise the length of 
the leads.
Complete the line with the 120 kΩ resistance supplied.
Do not make “star” connections.
The connection with cable RS485 is polarised, observe 
the indications “A” and “B” on each peripheral device 
connected (for the connection it is preferable to use a 
bipolar shielded cable with a minimum section of 0.35 
mm²).
Connect the + and - power supply terminals of the wall 
mounted terminal, 5 V DC voltage, on one of the remote 
control boards, respecting the polarities.

Power the remote control solely with the 230/12 VDC
power supply board provided.

Connessioni Connections

EN
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9. koble veggpanelets 12v strømforskyning til transformatorkortets
12v-rekkeklemmer(Z), merket + og -.

10. om ønsket kan tilleggsfunksjoner velges nå, via dip-brytere (X) på
kortet. Se side 23 for oversikt.

11. lukk kontrollpanelets koblingsboks(B), og fest lokket med fire
medfølgende skruer(H)

L

G

X Y
ZZ

I



24

12. Plasser temeraturføler for luft(P) på følgende måte:
- tre sensoren gjennom hullet (Q).
- deretter inn i det nederste hullet (R).
- fest til slutt sensoren med klemmen (S).
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Per le altre versioni togliere il ponte e collegare i due 
terminali provenienti dal microinterruttore sicurezza 
griglia. * ;
collegare il connettore della sonda acqua (rif. F) presente 
sull’apparecchio; la sonda temperatura acqua controlla 
la temperatura all’interno delle batterie e determina 
l’avviamento del ventilatore in base a dei parametri 
preimpostati (funzioni di minima invernale e di massima 
estiva). Verificare che sia correttamente inserita nel 
pozzetto presente sulla batteria.
fissare l’alimentatore delle versioni Plus (rif.M) al di sopra 
della scatola dei collegamenti utilizzando il biadesivo in 
dotazione;
eseguire i collegamenti elettrici, ordinare i cablaggi, fissare 
i cavi con l’ausilio dei 3 cavallotti in dotazione (rif. G);
chiudere la scatola fissando le 4 viti (rif. H);
rimontare il fianchetto estetico dell’apparecchio;
avvitare la vite superiore sul pannello di controllo;
posizionare il copri vite nell’apposito alloggiamento sul 
pannello di controllo;

* Per versioni con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al relativo paragrafo.

5. Montaggio sonda temperatura aria

Per posizionare la sonda temperatura (rif. A):
far passare la sonda nel foro della spalla (rif. B) 
infilare la sonda nel foro inferiore (rif. C)
fissare la sonda all’apposito aggancio (rif. D).

EN

the other versions remove the jumper and connect the 
two terminals from the grid safety microswitch. * ;
connect the water probe connector (ref. F) on the Cooler-
convector/cooler-radiator; the water temperature 
probe checks the temperature inside the batteries 
and determines the start of the fan based on the set 
parameters (minimum winter and maximum summer
functions). Check that it is inserted correctly in the well 
on the battery;
fix the Plus versions power supply (ref.M) above the 
connection box using the supplied double-sided 
adhesive;
make the electrical connections, order the wiring and fix
the wires using the 3 supplied clamps (ref. G);
close the box and fix with the 4 screws (ref. H);
mount the aesthetic side panel on the Cooler-convector/
cooler-radiator;
tighten the upper screw on the control panel;
place the screw cover into the slot on blind panel;

* For versions with hydraulic connections on the right 
refer to the relevant paragraph.

5. Mounting air temperature probe

To position the temperature probe (ref. A):
pass the probe through the hole on the shoulder (ref. B) 
insert the probe in the lower hole (ref. C)
fix the probe in the special hook  (ref. D).

P
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Per le altre versioni togliere il ponte e collegare i due 
terminali provenienti dal microinterruttore sicurezza 
griglia. * ;
collegare il connettore della sonda acqua (rif. F) presente 
sull’apparecchio; la sonda temperatura acqua controlla 
la temperatura all’interno delle batterie e determina 
l’avviamento del ventilatore in base a dei parametri 
preimpostati (funzioni di minima invernale e di massima 
estiva). Verificare che sia correttamente inserita nel 
pozzetto presente sulla batteria.
fissare l’alimentatore delle versioni Plus (rif.M) al di sopra 
della scatola dei collegamenti utilizzando il biadesivo in 
dotazione;
eseguire i collegamenti elettrici, ordinare i cablaggi, fissare 
i cavi con l’ausilio dei 3 cavallotti in dotazione (rif. G);
chiudere la scatola fissando le 4 viti (rif. H);
rimontare il fianchetto estetico dell’apparecchio;
avvitare la vite superiore sul pannello di controllo;
posizionare il copri vite nell’apposito alloggiamento sul 
pannello di controllo;

* Per versioni con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al relativo paragrafo.

5. Montaggio sonda temperatura aria

Per posizionare la sonda temperatura (rif. A):
far passare la sonda nel foro della spalla (rif. B) 
infilare la sonda nel foro inferiore (rif. C)
fissare la sonda all’apposito aggancio (rif. D).

EN

the other versions remove the jumper and connect the 
two terminals from the grid safety microswitch. * ;
connect the water probe connector (ref. F) on the Cooler-
convector/cooler-radiator; the water temperature 
probe checks the temperature inside the batteries 
and determines the start of the fan based on the set 
parameters (minimum winter and maximum summer
functions). Check that it is inserted correctly in the well 
on the battery;
fix the Plus versions power supply (ref.M) above the 
connection box using the supplied double-sided 
adhesive;
make the electrical connections, order the wiring and fix
the wires using the 3 supplied clamps (ref. G);
close the box and fix with the 4 screws (ref. H);
mount the aesthetic side panel on the Cooler-convector/
cooler-radiator;
tighten the upper screw on the control panel;
place the screw cover into the slot on blind panel;

* For versions with hydraulic connections on the right 
refer to the relevant paragraph.

5. Mounting air temperature probe

To position the temperature probe (ref. A):
pass the probe through the hole on the shoulder (ref. B) 
insert the probe in the lower hole (ref. C)
fix the probe in the special hook  (ref. D).
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viftekonvektoren sett underifra

H2 vannføler(10kΩ)
AIR alternat. luftføler(tilvalg) 
M1 viftemotor DC inverter
S1 Sikkerhetsbryter innsugsrist
Y1 ventilsett (230v/50Hz 1a)
Y2  automatisk innsugningsrist 
       Plus-modell(230v/50Hz 1a) 
L-N 230v/50Hz strømtilførsel
BO  Tilkobling varmekilde
CH  Tilkobling kjølekilde
RS Tilkobling Plus
HRS vannføler Plus-modell (2kΩ)
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8mm 0.2-1.5mm 2

A

Per scollegare i cavi premere con un 
cacciavite sul corrispondente dentino 
bianco (rif.A) ed estrarre il conduttore

IT

I 4 morsetti a molla (rif. A) destinati alla connessione del 
controllo a muro CPD 35 accettano cavi rigidi o flessibili 
con sezione da 0,2 a 1,5 mm² (0,75 mm² se si collegano 
2 conduttori nello stesso morsetto), mentre se gli stessi 
sono dotati di capocorda con collare in plastica la sezione 
massima è di 0,75 mm².
Eseguire una spellatura di 8 mm dopodiché se il cavo è 
rigido si potrà inserire agevolmente mentre se è flessibile 
è preferibile aiutarsi con una pinza a becchi.
Spingere a fondo i cavi e verificare il corretto fissaggio 
tirandoli leggermente.

The 4 spring terminals (ref. A) intended for the connection 
of the CPD 35 wall-mounted control panel are compatible 
with 0.2 to 1.5 mm² section (0.75 mm² if connecting 2
conductors to the same terminal) rigid or flexible cables, 
while if they are provided with lugs with plastic collar, 
their maximum section should be of 0.75 mm².
Strip the cable by 8 mm and then if the cable is rigid you 
should be able to insert it easily while if it is flexible you 
will need to use some nose pliers.
Insert the cables completely and make sure they are 
properly fixed by pulling them slightly.
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properly fixed by pulling them slightly.
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H2 vannføler(10kΩ)
AIR alternat. luftføler(tilvalg) 
M1 viftemotor DC inverter
S1 Sikkerhetsbryter innsugsrist
Y1 ventilsett (230v/50Hz 1a)
Y2 automatisk innsugningsrist 
       Plus-modell(230v/50Hz 1a) 
L-N 230v/50Hz strømtilførsel
BO  Tilkobling varmekilde
CH  Tilkobling kjølekilde
RS Tilkobling Plus
HRS vannføler Plus-modell (2kΩ)
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Nel caso si renda necessario invertire la posizione degli 
attacchi idraulici della batteria dal lato sinistro a quello 
destro dell’apparecchio la scatola dei collegamenti 
elettrici viene anch’essa invertita ma essendo il motore 
del ventilatore ed il microinterruttore sicurezza griglia 
vincolati nella posizione originale si rende necessario 
utilizzare l’apposito kit 20069415 disponibile come 
accessorio.
Il cavo, dotato di connettori maschio/femmina va collegato 
nel lato destro al motore e nel lato sinistro al connettore 
rapido del motore presente sulla scheda (rif.D).
Inoltre i due terminali provenienti dal microinterruttore 
sicurezza griglia vanno prolungati e connessi nel lato 
sinistro al contatto S1 presente sulla scheda (rif.E).
I cavi vanno fatti passare nella parte posteriore 
dell’apparecchio attraverso lo specifico foro (rif.C).

23. Collegamento motore nelle versioni con 
attacchi idraulici a destra

EN

In the event one needs to invert the position of the hydraulic 
battery connections from the left side to the right side of 
the device, the electric connections box is also inverted, 
but since the fan motor and the grid safety microswitch 
are constrained in the  original position, one must use the 
special kit 20069415, available as an accessory.
The cable, equipped with male/female connectors, must 
be connected on the right side to the motor and on the 
left side to the quick connector of the motor present on 
the board (ref.D).
Also, the two terminals from the grid safety microswitch 
must be extended and connected on the left side to 
contact S1 present on the board (ref.E).
The cables are fed through the back of the device through 
the specific hole (ref.C).

23.Water connection on the right side 
versions motor connection

T

InSTallaSjon På venSTre SIDe
(ikke mulig på Design Plus):
Dersom det av ulike årsaker blir nødvendig å konvertere 
viftekonvektoren med vanntilkobling på høyre side i stedet for 
på venstre, som er standard, må kontrollpanelets koblingsboks 
monteres på venstre side. Siden viftemotoren og bryteren 
til innsugsristen ikke kan flyttes, må man benytte kabelsett 
for endring av tilkoblingsside (varenr: 20069415). Dette fås 
som tillegg. kobles til motor og bryter med hurtigkoblinger. 
Deretter tres kabelen på baksiden av konvektoren, benytt 
gjennomføring(T) på høyre og venstre side. 
fjern så dekslet (U) til venstre for utblåsningsristen, og 
monter dette på høyre side. Plasser kontrollpanet på dekslets 
opprinnelige plass, og fest det med de to medfølgende 
skruene. følg deretter instruksjonen for standard installasjon.

InnSTIllInG av TIlleGGSfUnkSjoner MeD 
DIP-SWITCH
Det er fire dip-switcher, på kontrollboksens elektroniske kort. 
Tre av dem gjør det mulig å stille inn tilleggsfunksjoner etter 
behov.
Aktivere “performance” funksjon
Dip-switch a er i off-posisjon: maksimal viftehastighet 
1400 rpm (Comfort-modus). bytt posisjon til På hvis du 
vil øke maksimal viftehastighetsfunksjon ved 1700 rpm 
(Performance-modus).
Aktivere kontinuerlig viftefunksjon ved kjøling 
Dip-switch b til on for at viften skal gå hele tiden ved kjøling, 
selv etter att settpunktet er nådd - for å hindre lagdeling av 
luften. ved å sette bryteren på off, går viften i sykluser - 2 
minutter På, 10 minutter av.
Vifte av/på ved nattfunksjon
Dip-switch C i on-posisjon: viften stopper, slik at oppvarming 
av rommet kun skjer gjennom stråling, som en tradisjonell 
radiator.
I off-posisjon går viften som normalt, også i nattfunksjon.

      Dip-switch D i off-posisjon velger drift for 2 rørs-system.  
NB! Denne innstillingen skal ikke endres. 
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Settaggio funzioni ausiliarie dip-switch B 
e C

Setting auxiliary functions dip-switches B
and C

Sulla scheda elettronica del comando sono posizionati 
due dip-switch per la configurazione del funzionamento 
dell’apparecchio in funzione delle necessità.
Tramite il cursore C si modifica la logica del funzionamento 

notturno in riscaldamento: nella posizione ON viene 
inibita la ventilazione permettendo così alla macchina 
di riscaldare gli ambienti mediante irraggiamento 
e convezione naturale, come avviene nei radiatori 
tradizionali; in posizione OFF si ha invece il normale 
funzionamento del ventilatore.

Posizionando il cursore B  in ON viene abilitata, solo in 
raffrescamento, la ventilazione continua alla minima
velocità anche dopo il raggiungimento del set point per
consentire un più regolare funzionamento della sonda 
di temperatura ed evitare la stratificazione dell’aria. Con 
il cursore nella posizione OFF la funzione viene ciclata (2 
minuti ON, 10 minuti OFF).

There are two dip-switches on the electronic control panel 
for setting the functions of the appliance as required.
Use cursor C to modify the night function logic: In the 

ON position the ventilation is inhibited thus letting the 
machine heat the room through natural radiation or
convection as happens with traditional radiators; in the 
OFF position the fan functions normally.

Set cursor B to ON (in cooling only) to enable the 
continual ventilation at the minimum speed, even after 
the set point has been reached to ensure a more regular
functioning of the temperature probe and to prevent air
stratification. Setting the cursor on OFF the function is 
cycled (2 minutes ON, 10 minutes OFF).

Settaggio funzione massima velocità di 
ventilazione d’aria

Setting maximum fan speed function

Il microinterruttore A è settato su OFF: la funzione massima 
velocità si ha a 1400 giri/min. (modalità Confort). Cambiare 
il settaggio su ON se si vuole la funzione massima velocità 
a 1700 giri/min. (modalità Performance). 

Dip switch A is in OFF position: maximum fan speed 
function at 1400 rpm (Confort mode). Change position to 
ON if you want maximum fan speed function at 1700 rpm 
(Performance mode).

Il cursore D in posizione OFF seleziona il funzionamento 
per impianti a 2 tubi. Non è possibile modificare tale 
impostazione.

The cursor D OFF position selects operation for 2 pipes 
systems. You cannot change this setting.

EN

oppstart
Dersom vannføleren er innkoblet starter ikke maskinen om vanntemperaturen er under 30 ° C i oppvarmingsmodus, og over 20 ° 
C ved kjøling. Sørg derfor for, at vanntemperaturen er innenfor disse verdiene ved oppstart med vannføleren tilkoblet. Man kan 
kjøre konvektoren, uten vannføleren innkoblet, da vil øvre og nedre grenseverdier ignoreres.

NB! Dersom varmekilden er varmepumpe med utetemperatur-styring, kan det være en fordel å ikke koble til 
vannføleren, da vanntemperaturen kan komme under 30°C. For å kjøre konvektoren uten vannføleren - koble 
ut føleren(H2) før første oppstart. Dersom maskinen har vært startet før H2 er fjernet - dra ut strømtilførselen 
(støpslet) på kortet, sett det på plass igjen, fjern H2 - start konvektoren. Den går da uten vannføleren.
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Display og funksjoner

Displayet er delt opp i to områder
A Display som viser temperatur 
    og status
B Touch-knapper

SyMboler
leD-displayet viser driftstatus, funksjoner og alarmer:

knaPPer
Du kan velge de forskjellige funksjonene ved hjelp av
disse knappene:

Symboler

autofunksjon

laveste viftehastighet(stille-modus)

Høyeste viftehastighet

nattmodus(kun vanngjennomstrømming)

varmemodus

kjølemodus

Symbolet blinker - Trenger tilsyn

Symbolet lyser - alarm - se oversikt side 20

Indikerer at konvektoren er slått på/av

knapper

Temperatur opp

Temperatur ned

velg mellom varme- og kjølemodus. 

aktivere automodus

aktivere nattmodus

aktivere maksimum viftehastighet

På/av(standby)

aktivere minimum viftehastighet(stillemodus)

leD-lys kontrollkort

lyser grønt - konvektoren er på

blinker ved feil

CPD 35 CSD 35CBD 25
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STarTe vIfTekonvekToren

Slå på apparatet ved å trykke og holde knappen inne i 2 sekunder

velg mellom de 4 viftemodusene. 

vekSle MelloM kjølInG oG varMe

velg mellom varme- og kjølemodus. Hold knappen inne i 2 sekunder for å bytte.

“nattmodus” forårsaker sterk avfukting, i kjølemodus, og strålefunksjon (med viften av men med vanngjennomstrømning) 
i varmemodus. ved å sette maksimal hastighet, får man straks maksimal gjennomstrømning av vann og luft, og dermed 
rask oppvarming eller avkjøling. Så snart den ønskede romtemperaturen er nådd, anbefales det å velge en av de andre tre 
driftsmodusene for å oppnå best mulig komfort. auto - automatisk regulering av viftehastighet.

TaSTelåS

Trykk og hold begge knapper i fem sekunder. låser alle taster. Symbolet bl vises i displayet. 
Gjenta opperasjonen for å låse opp tastlåsen.

STanD-by/SToPPe vIfTekonvekTor 

Hold knappen inne i 2 sekunder. Displayet slukkes, og konvektoren slås av.

velGe TeMPeraTUr

Trykk på pluss, eller minus, for å justere ønsket romtemperatur.

Innstillingsområdet er fra 16 til 28 ° C, men er det er mulig å sette verdien til 5 ° C og 40 ° C (Ikke i auto-modus). Sett disse 
verdiene bare for korte perioder, velg deretter en verdi innenfor det normale temperaturområdet.
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feilkoder

feil på romtemperaturføler (integrert i veggpanelet).

feil ekstern vanntemperaturføler. 

Display feil

E1

E2

feil på romtemperaturføler (aIr).

feil på viftemotor, hastighetssensor, eller at 

sikkerhetsbryter på innsugsristen er aktivert. 

feil på vanntemperaturføler (H2). Sjekk at føleren er på 10kΩ

vanntemperaturen er for lav for varmemodus - under 30 ° C.

Display feil

E1

E2

E3

Gr

CBD 25

CPD 35

CSD 35

feil på viftemotor, at viftehjulet er blokkert, eller feil på rotasjonssensoren.

kommunikasjonsfeil mellom konvektor og veggpanel. konvektoren deaktiveres 

dersom kontakt ikke oppnås etter 5 min.

Sikkerhetsbryter på innsugsristen er aktivert.

vanntemperaturen er for lav for varmemodus - under 30 ° C, 

eller for høy for kjøling - over 20 ° C.

feil

feil på vanntemperaturføler (H2). Sjekk at føleren er på 10kΩ.

kretskort CSD 35:

blinker 1 gang + pause

blinker 2 ganger + pause

blinker 6 ganger + pause

kontinuerlig, rask blinking

blinker 3 ganger + pause

Gitter sensor feil. Innsugsristen er ikke lukket. Eventuelt sjekk sensor/
kabel som går til GRID (L) på kretskortet.
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feIl årSak Gjør følGenDe:

feilsøking
Tabellen angir mulige diftforstyrrelser og hvordan rette på disse. Inngrep og reparajoner må bare utføres av en fagmann eller av 
godkjent installatør.

forsinket oppstart av viften, når man 
har satt nye verdier for temperatur 
eller funksjoner.

viften starter ikke.

viften starter ikke, selv om det er 
varmt/kaldt vann i systemet.

konvektoren lekker vann når den er i 
varmemodus.

konvektoren lekker vann, kun når den 
kjøler.

konvektoren avgir unormale lyder.

Det danner seg dugg på utblåsnings-
risten

ventilen inn til konvektoren er 
stengt(ventilsett).

viftemotoren har stoppet

lekkasje i koblingene.

lekkasje i ventilsettet.

om det er høy luftfuktighet(mer enn 
60%), kan det danne seg kondens, særlig 
ved lav viftehastighet. 

oppsamlingsskålen for kondensvann
er tett.

viften subber.

Ulyd som følge av vibrasjoner.

kondens fra vannrør og eller ventilsettet.

aktuatoren trenger tid for å åpne ventilen. 
Som et resultat tar det tid for det varme/
kalde vannet å sirkulere i konvektoren.

Ikke varmt/kaldt vann i systemet.

vent i to til tre minutter, før du åpner 
ventilen.

Sjekk varmekilde/kjøler.

fjern ventilmotoren og sjekk om 
sirkula sjonen gjennopprettes.

Sjekk om ventilmotoren virker, ved 
å koble den opp med 230v. om den 
aktiveres kan det være feil på den 
elektriske kontrollen.

Sjekk om innsugningsristen er orden-
tlig lukket. om det ikke hjelper, sjekk at 
mikrobryteren er ok.

Så fort luftfuktigheten synker, vil 
kondensen forsvinne. forsøk om det 
hjelper å øke viftehastigheten. noen 
dråper i konvektoren bør ikke bety at 
noe er feil. 

Hell langsomt en flaske vann i den 
nedre delen av batteriet for å sjekke 
dreneringen; hvis nødvendig,
rengjør skålen og / eller øk hellingen til
dreneringsrøret.

Sjekk filterne, som kan være tette.
om nødvendig rens dem som beskre-
vet på de etterfølgende sidene.

Uballanse i viften. bytt viften.

Dersom ikke disse er skikkelig isolert 
vil det kunne oppstå kondens. Sjekk 
isolasjonen.

Sjekk om alle elektriske koblinger er ok.

Stram koblingene.

Sjekk pakningene.

Sjekk at motorens viklinger er ok, og 
om viften roterer fritt.
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vedlikehold og rensing av viftekonvektoren
Vedlikehold/service utføres av servicemann
for at viftekonvektoren skal virke best mulig år etter år, anbefales det å få utført service, av kvalifisert personell, på 
konvektoren en gang i året.

DeSIGn 
løft innsugsristen litt 
oppover, og utover 
til du kan huke den 
av i bunnen.

DeSIGn PlUS
Trykk inn de to låsetappene i de nederste hjørnene av panelet. 
løft panelet litt opp og ut.

Vask/rens av filter utføres av bruker
Sjekk viftekonvektorens luftfilter jevnlig, 
særlig før og etter fyringssesongen. Tett filter 
minsker konvektorens effektivitet. 
1. Slå av konvektoren.
2. Så åpnes innsugsristen(Design) / nedre
frontpanel(Design Plus).
Trekk filteret rett utover.
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3. bruk støvsuger til å fjerne støv og løse partikler
4. Skyll deretter filteret under rennende vann, og la det tørke før du setter det tilbake på plass i konvektoren.
NB! Du må ikke bruke viftekonvektoren uten filter, da dette vil skade enheten.

DeSIGn 
Plasser metalltappene nederst på innsugsristen i 
sporene, og lukk risten. Press risten litt ned for å låse 
den på plass.

DeSIGn PlUS
løft frontpanelet tilbake på plass. Press det forsiktig 
inn til det “klikker” på plass. 

NB! Husk å lukke risten ordentelig, ellers vil ikke konvetoren starte.



Vi er medlem av Grønt punkt. 
Innsamling og gjenvinning av 
brukt emballasje er et viktig 
samfunnsanliggende som Grønt 
Punkt Norge utfører på vegne av 
Norsk Returkartong og Plastretur.

Vi er opptatt av å kunne tilby 
miljøvennlige varmeløsninger. 
Derfor har vi sørget for at våre 
oljebrennere egner seg for BIO-
olje(EN14214.

VV Parts AS er Miljøtårn-sertifisert. 
Bedrifter og virksomheter som 
går gjennom en miljøanalyse 
og deretter oppfyller definerte 
bransjekrav, sertifiseres som 
Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er 
et norsk, offentlig sertifikat. 
Ordningen støttes og anbefales av 
Miljøverndepartementet.
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ProffHanDel - vann oG varMe
VV Parts har over 25 års erfaring med varmeprodukter. Vi importerer fra store kjente 
europeiske produsenter, som leverer utstyr av høy kvalitet. Våre hovedprodukter har 
vært fyrkjeler og brennere, og vi leverer fortsatt meget energieffektive alternativer 
innen denne typen oppvarming, blant annet som back up og til industri både on og off 
shore. VV Parts har stort fokus på miljø og er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. I den 
senere tid har vi lagt stor vekt på å tilby varmekilder som benytter fornybar energi.  
Derfor har vi sørget for at alle våre større oljebrennere er ferdig preparert for BIO-olje, 
og den minste serien kan leveres med BIO-kit. 

VV Parts leverer komplette vannbårne gulvsystemer, varmepumper, vifte konvektorer 
og automatikk. Vi lagerfører utallige ekspansjonskar, tanker og beredere, vedkjeler, 
el-kolber, tilbehør og reservedeler. Nær sagt alt du trenger for å bygge eller utbedre et 
varmeanlegg. 

VV Parts er også importør av blandebatterier og kraner fra Remer og alle slags vann-
pumper fra Grundfos-eide DAB. se vårt store utvalg av vann- og varmerelaterte 
produkter i vår proffhandel på nett - vvparts.no. Husk å logge inn for din rabatterte pris.




